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 PROCEDIMIENTO, DEPOSITO DE AGUA  Y  TUBERIAS    mm 
1.- Mantenimiento 
 Para instalaciones con mayor probabilidad de proliferación y dispersión de legionella, debe existir un  programa de mantenimiento, tratamiento del agua y limpieza y desinfección, que incluirá:

1• Plano de la instalación

2• Revisión y examen de todas las partes.
3• Programa de tratamiento del agua.
4• Programa de limpieza y desinfección.
5. Registro de todas las operaciones anteriores y de cualquier otra operación de mantenimiento.

REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionella
1•2- Revisión y examen de todas las partes.
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1.3- Programa de tratamiento del agua.
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1.4- Programa de limpieza y desinfección.
1.5- Registro de todas las operaciones anteriores y de cualquier otra operación de mantenimiento.
1• Plano de la instalación:
 EL MANTENIMIENTO ESTA REFLEJADO EN EL PLAN DE PREVENCION DEL CIFP LORCA 2011/2012 Y EN EL LISTADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
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